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EINLEITUNG

Diese Betriebsanleitung ist ein wichtiger Bestandteil ihres b maXX 4400 Gerates; lesen
Sie daher nicht zuletzt im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit diese Dokumentation kom-
plett durch.

In diesem Kapitel beschreiben wir die ersten Schritte, die Sie nach Erhalt des Gerates
ausfiihren sollten. Wir definieren Begriffe, die in dieser Dokumentation durchgangig ver-
wendet werden, und informieren Sie Uber Verpflichtungen, die beim Einsatz diese Gera-
tes beachtet werden mussen.

Weiterfihrende Informationen zum Betrieb und zum Einsatz des Moduls finden Sie in der
Dokumentation ,Applikationshandbuch b maXX drive PLC*.

1.1 Erste Schritte

© Uberpriifen Sie die die Lieferung, siehe >Verpackung und Transport< ab Seite 15.

© Leiten Sie alle Unterlagen, die mit dem Steckmodul geliefert wurden, an die entspre-
chenden Stellen in Ihrem Unternehmen weiter.

© Stellen Sie das geeignete Personal fir Montage und Inbetriebnahme bereit.

© Ubergeben Sie diese Betriebsanleitung an das Personal und stellen Sie sicher, dass
insbesondere die hier angegebenen Sicherheitshinweise verstanden und befolgt wer-
den koénnen.

1.2 Verwendete Begriffe

Fir die  Baumiller-Produkte  ,BM4-O-ETH-01“  (Optionsmodul  Ethernet),
,BM4-O-ETH-02“ (Optionsmodul Ethernet mit CANopen-Master) bzw. ,BM4-O-CAN-04"
(Optionsmodul CANopen-Master) werden wir in dieser Dokumentation auch die Begriffe
,Steckmodul Ethernet® fir BM4-O-ETH-01 oder BM4-O-ETH-02 bzw. ,Steckmodul
CANopen-Master” fir BM4-O-ETH-02 oder BM4-O-CAN-04 verwenden.

Fir das Produkt ,Grundgerat b maXX 4400“ wird auch der Begriff ,b maXX* verwendet.
Der Regler im Grundgerat wird auch ,b maXX Regler genannt. Eine Liste der verwende-
ten Abkurzungen finden Sie in »Anhang A - Abkiirzungen< ab Seite 57.

Der Begriff ,,Optionsmodul” allein wird verwendet, wenn sich der Inhalt allgemein auf die
Produkte ETH-01, ETH-02 oder CAN-04 bezieht.

Q
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Verwendete Begriffe
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GRUNDLEGENDE SICHERHEITS-
HINWEISE

Jedes Baumiiller-Steckmodul haben wir nach strengen Sicherheitsvorgaben konstruiert
und gefertigt. Trotzdem kann die Arbeit mit dem Steckmodul fir Sie gefahrlich sein.

In diesem Kapitel beschreiben wir Gefahren, die bei der Arbeit mit dem Baumuiller-Steck-
modul auftreten kénnen. Gefahren verdeutlichen wir mit Symbolen (Icons). Alle in dieser
Dokumentation verwendeten Symbole werden wir auflisten und erklaren.

Wie Sie sich vor den einzelnen Gefahren im konkreten Fall schiitzen kdnnen, kbnnen wir
in diesem Kapitel nicht erklaren. In diesem Kapitel geben wir ausschliel3lich allgemeine
Schutzmalnahmen. Die konkreten Schutzmafinahmen werden wir in den nachfolgenden
Kapiteln immer direkt nach dem Hinweis auf die Gefahr geben.

2.1 Gefahrenhinweise und Gebote

WARNUNG (WARNING)

Folgendes kann eintreffen, wenn Sie diesen Gefahrenhinweis nicht beachten:
e schwere Korperverletzung e Tod

Gefahrenhinweise zeigen Ilhnen Gefahren, die zu Verletzungen oder sogar zu lhrem
Tod fihren kénnen.

Beachten Sie immer die in dieser Dokumentation angegebenen Gefahrenhinwei-
se.

Eine Gefahr teilen wir immer in eine der drei Gefahrenklassen ein. Jede Gefahrenklasse
wird durch eines der folgenden Signalwdrter gekennzeichnet:

GEFAHR (DANGER)
® erheblicher Sachschaden e schwere Kdrperverletzung e Tod - wird eintreffen

WARNUNG (WARNING)
e erheblicher Sachschaden e schwere Korperverletzung @ Tod - kann eintreffen

Q
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Gefahrenhinweise und Gebote

VORSICHT (CAUTION)
e Sachschaden e leichte bis mittlere Kérperverletzung - kann eintreffen

2.1.1 Struktur eines Gefahrenhinweises

Die nachfolgenden zwei Beispiele zeigen den prinzipiellen Aufbau eines Gefahrenhinwei-
ses. Ein Dreieck wird verwendet, wenn vor einer Gefahr fir Lebewesen gewarnt wird.
Fehlt das Dreieck, beziehen sich die Gefahrenhinweise ausschliel3lich auf Sachschaden.

Ein Dreieck zeigt, dass hier eine Gefahr fiir Lebewesen ist.
- Die Farbe der Umrandung zeigt, wie gro3 die Gefahr ist - je dunkler die Farbe, desto groRer
ist die Gefahr.

h Das Icon im Viereck stellt die Gefahr dar.
. Die Farbe der Umrandung zeigt, wie gro3 die Gefahr ist - je dunkler die Farbe, desto gréRer
R ! ist die Gefahr.

% 3 Das Icon im Kreis stellt ein Gebot dar. Dieses Gebot muss der Anwender befolgen.
,« (Der Kreis ist gestrichelt dargestellt, weil nicht bei jedem Gefahrenhinweis ein Gebot als Icon
N vorhanden ist.)

Der Kreis zeigt, dass eine Gefahr fur Sachschaden existiert.

——————— \ Das Icon im Viereck stellt die Gefahr dar.

. Die Farbe der Umrandung zeigt, wie gro3 die Gefahr ist - je dunkler die Farbe, desto groer
.ﬁ ist die Gefahr. (Das Viereck ist gestrichelt dargestellt, weil nicht bei jedem Gefahrenhinweis
(S ’ die Gefahr als Icon dargestellt wird)

Der Text neben den Icons ist folgendermalien aufgebaut:

HIER STEHT DAS SIGNALWORT, WELCHES DEN GRAD DER GEFAHR ANZEIGT

Hier schreiben wir, ob eine oder mehrere der untenstehenden Folgen eintreffen, wenn dieser
Warnhinweis nicht beachtet wird.

® hier beschreiben wir die mdglichen Folgen. Die schlimmste Folge steht ganz rechts.
Hier beschreiben wir die Gefahr.

Hier beschreiben wir, was Sie tun konnen, um die Gefahr zu vermeiden.
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Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1.2 Verwendete Gefahrenhinweise

Steht vor einem Signalwort ein Gefahrzeichen: A\ oder oder A\, dann bezieht sich
der Sicherheitshinweis auf Personenschaden.

Steht vor einem Signalwort ein rundes Gefahrzeichen: dann bezieht sich der Sicher-
heitshinweis auf Sachschaden.

2.1.2.1 Gefahrenhinweise vor Personenschaden

Zur optischen Unterscheidung verwenden wir fir jede Klasse von Gefahrenhinweisen
eine eigenen Umrandung fir die dreieckigen Gefahrzeichen und die viereckigen Pikto-
gramme.

Far die Gefahrenklasse GEFAHR (DANGER) verwenden wir das Gefahrzeichen A\ .
Folgende Gefahrenhinweise dieser Gefahrenklasse verwenden wir in dieser Dokumen-
tation.

GEFAHR (DANGER)

Folgendes wird eintreffen, wenn Sie diesen Warnhinweis nicht beachten:
e schwere Korperverletzung e Tod

Die Gefahr ist: Elektrizitdt. Hier wird die Gefahr gegebenenfalls genauer beschrieben.

Hier beschreiben wir, was Sie tun konnen, um die Gefahr zu vermeiden.

GEFAHR (DANGER)

Folgendes wird eintreffen, wenn Sie diesen Gefahrenhinweis nicht beachten:
e schwere Korperverletzung e Tod

Die Gefahr ist: mechanische Einwirkung. Hier wird die Gefahr gegebenenfalls genauer be-
schrieben.

&> D

Hier beschreiben wir, was Sie tun konnen, um die Gefahr zu vermeiden.

Fir die Gefahrenklasse WARNUNG (WARNING) verwenden wir das Gefahrzeichen A\.
Folgende Gefahrenhinweise dieser Gefahrenklasse verwenden wir in dieser Dokumen-
tation.

WARNUNG (WARNING)

Folgendes kann eintreffen, wenn Sie diesen Gefahrenhinweis nicht beachten:
e schwere Korperverletzung e Tod

Die Gefahr ist: Elektrizitdt. Hier wird die Gefahr gegebenenfalls genauer beschrieben.

Hier beschreiben wir, was Sie tun konnen, um die Gefahr zu vermeiden.

>

Fir die Gefahrenklasse VORSICHT (CAUTION) verwenden wir das Gefahrzeichen A\ .
Folgende Gefahrenhinweise dieser Gefahrenklasse verwenden wir in dieser Dokumen-
tation.

o) Betriebsanleitung Ethernet mit CANopen-Master fiir b maXX drive PLC 9
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Gefahrenhinweise und Gebote

>

>

q
>

VORSICHT (CAUTION)

Folgendes kann eintreffen, wenn Sie diesen Gefahrenhinweis nicht beachten:
® |eichte bis mittlere Korperverletzung

Die Gefahr ist: scharfe Kanten. Hier wird die Gefahr gegebenenfalls genauer beschrieben.

Hier beschreiben wir, was Sie tun konnen, um die Gefahr zu vermeiden.

VORSICHT (CAUTION)

Folgendes kann eintreffen, wenn Sie diesen Warnhinweis nicht beachten:
e Umweltverschmutzung

Die Gefahr ist: unsachgeméfBe Entsorgung. Hier wird die Gefahr gegebenenfalls genauer
beschrieben.

Hier beschreiben wir, was Sie tun konnen, um die Gefahr zu vermeiden.

2.1.2.2 Gefahrenhinweise vor Sachschaden

Steht vor einem Signalwort ein rundes Gefahrzeichen: dann bezieht sich der Sicher-
heitshinweis auf Sachschaden.

VORSICHT (CAUTION)

Folgendes kann eintreffen, wenn Sie diesen Gefahrenhinweis nicht beachten:
® Sachschaden

Die Gefahr ist: elektrostatische Entladung. Hier wird die Gefahr gegebenenfalls genauer
beschrieben.

Hier beschreiben wir, was Sie tun konnen, um die Gefahr zu vermeiden.

2.1.2.3 Verwendete Gebotszeichen

Sicherheitshandschuhe tragen

Sicherheitsschuhe tragen

10
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Grundlegende Sicherheitshinweise

2.2 Infozeichen

HINWEIS

Dieser Hinweis ist eine besonders wichtige Information.

2.3 Rechtliche Hinweise

Diese Dokumentation wendet sich an technisch qualifiziertes Personal, welches speziell
ausgebildet ist und grtindlich mit allen Warnungen und Instandhaltungsmassnahmen ver-
traut ist.

Die Gerate sind nach dem Stand der Technik gefertigt und betriebssicher. Sie lassen sich
gefahrlos installieren und in Betrieb setzen und funktionieren problemlos, wenn sicherge-
stellt ist, dass die Hinweise der Dokumentation beachtet werden.

Der Benutzer tragt die Verantwortung fiir die Durchfihrung von Service und Inbetriebnah-
me gemass den Sicherheitsvorschriften der geltenden Normen und allen anderen rele-
vanten staatlichen oder ortlichen Vorschriften betreffend Leiterdimensionierung und
Schutz, Erdung, Trennschalter, Uberstromschutz usw.

Fur Schaden, die bei der Montage oder beim Anschluss entstehen, haftet der Benutzer.

2.4 Bestimmungsgemale Verwendung

Sie mussen das Steckmodul immer bestimmungsgeman verwenden. Untenstehend ha-
ben wir einige wichtige Hinweise fir Sie zusammengestellt. Die untenstehenden Hinwei-
se sollen Ihnen ein Geflhl fur die bestimmungsgemafle Verwendung des Steckmoduls
geben. Mit den untenstehenden Hinweisen erheben wir keinen Anspruch auf Vollstandig-
keit - beachten Sie alle in dieser Betriebsanleitung gegebenen Hinweise.

e Sije diurfen das Steckmodul nur in Gerate der Reihe b maXX 4400 einbauen.

® Projektieren Sie die Anwendung so, dass Sie das Steckmodul immer innerhalb seiner
Spezifikationen betreiben.

® Sorgen Sie dafiir, dass ausschlieBlich qualifiziertes Personal mit diesem Steckmodul
arbeitet.

® Montieren Sie das Steckmodul nur an dem/den vorgegebenen Steckplatz/Steckplat-
zen.

® |nstallieren Sie das Steckmodul so wie in es in dieser Dokumentation vorgegeben ist.

e Sorgen Sie dafir, dass die Anschlisse immer den vorgegebenen Spezifikationen ent-
sprechen.

® Betreiben Sie das Steckmodul nur, wenn es technisch einwandfrei ist.
® Betreiben Sie das Steckmodul immer in einer Umgebung, wie sie in den , Technischen
Daten® vorgeschrieben ist.

e Betreiben Sie das Steckmodul immer in serienmafligem Zustand.
Aus Sicherheitsgriinden dirfen Sie das Steckmodul nicht umbauen.

Q
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Sachwidrige Verwendung

Beachten Sie alle diesbeziiglichen Hinweise, falls Sie das Steckmodul lagern.

Sie verwenden das Steckmodul dann bestimmungsgemaf, wenn Sie alle Hinweise und
Informationen dieser Betriebsanleitung beachten.

2.5 Sachwidrige Verwendung

Im Folgenden listen wir einige Beispiele sachwidriger Verwendung auf. Die untenstehen-
den Hinweise sollen lhnen ein Gefuhl daflr geben, was eine sachwidrige Verwendung
des Steckmoduls ist. Wir kdnnen aber nicht alle erdenklichen sachwidrigen Verwendun-
gen hier auflisten. Alle Verwendungen, bei denen die Hinweise dieser Dokumentation
missachtet werden, sind sachwidrig und somit verboten, insbesondere in folgenden Fal-
len:

Sie haben das Steckmodul in andere Gerate als die Reihe b maXX 4400 eingebaut.
Sie haben Hinweise dieser Betriebsanleitung missachtet.

® Sie haben das Steckmodul nicht bestimmungsgeman verwendet.

Sie haben das Steckmodul

® unsachgemaf montiert,

® unsachgemaf angeschlossen,

® unsachgemal in Betrieb genommen,
® unsachgemal bedient,

® von nicht bzw. nicht ausreichend qualifiziertem Personal montieren, anschlieRen, in
Betrieb nehmen und betreiben lassen,

® (berlastet,
O betrieben
e mit defekten Sicherheitseinrichtungen,
® mit nicht ordnungsgemalf’ angebrachten bzw. ohne Sicherheitsvorrichtungen,
® mit nicht funktionsfahigen Sicherheits- und Schutzvorrichtungen
e aulerhalb der vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen

Sie haben das Steckmodul umgebaut, ohne dass dies schriftlich von der Firma Bau-
muller Nurnberg GmbH genehmigt wurde.

Sie haben die Anweisungen beziiglich Wartung in den Komponentenbeschreibungen
nicht beachtet.

Sie haben das Steckmodul unsachgemafy mit Produkten anderer Hersteller kombi-
niert.

Sie haben das Antriebssystem mit fehlerhaften und/oder fehlerhaft dokumentierten
Produkten anderer Hersteller kombiniert.

Ihre selbsterstellte Software der PLC enthalt Programmierfehler, die zu einer Fehlfunk-
tion flhren.

Die ,Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen® Version 1.1 vom 15.02.2002 bzw.
die jeweils neueste Version der Firma Baumdaller Nirnberg GmbH gelten grundséatzlich.
Diese stehen lhnen spatestens seit Vertragsabschluss zur Verfigung.

2.6 Schutzeinrichtungen

Wahrend des Transports werden die Steckmodule durch ihre Verpackung geschitzt. Ent-
nehmen Sie das Steckmodul erst unmittelbar vor der Montage der Transportverpackung.
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Grundlegende Sicherheitshinweise

Die Abdeckhaube des Reglerteils der b maXX Gerate schiitzt in Schutzklasse P20 die
Steckmodule vor Verschmutzung und Schaden durch statische Entladungen bei Beriih-
rungen. Stecken Sie daher nach erfolgter Montage des Steckmoduls die Abdeckhaube
wieder auf.

2.7 Ausbildung des Personals

WARNUNG (WARNING)

Folgendes kann eintreffen, wenn Sie diesen Gefahrenhinweis nicht beachten:
e Tod

e schwere Kdrperverletzung

Gerate der Firma Baumiller Nirnberg GmbH durfen ausschlief3lich von qualifiziertem
Personal montiert, installiert, betrieben und gewartet werden.

Qualifiziertes Personal (Fachkrafte) wird folgendermalien definiert:

Qualifiziertes Von der Firma Baumiiller Nirnberg GmbH autorisierte Elektro-Ingenieure und Elektro-
Personal Fachkrafte des Kunden oder Dritter, die Installation und Inbetriebnahme von Baumiiller-
Antriebssystemen erlernt haben und berechtigt sind, Stromkreise und Gerate gemafn den
Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

Qualifiziertes Personal verfugt Uber eine Ausbildung oder Unterweisung gemaf den 6rt-
lich jeweils glltigen Standards der Sicherheitstechnik in Pflege und Gebrauch angemes-
sener Sicherheitsausristung.

Anforderungen an Die Bedienung des Antriebssystems darf nur von Personen durchgefiihrt werden, die da-
das Bedienungs- fiir ausgebildet, eingewiesen und befugt sind.

personal Stoérungsbeseitigung, Instandhaltung, Reinigung, Wartung und Austausch dirfen nur

durch geschultes oder eingewiesenes Personal durchgefiihrt werden. Diese Personen
mussen die Betriebsanleitung kennen und danach handeln.

Inbetriebnahme und Einweisung dirfen nur vom qualifizierten Personal durchgefuhrt
werden.

2.8 SicherheitsmaBnahmen im Normalbetrieb

© Beachten Sie am Aufstellort des Gerates die gliltige Sicherheitsbestimmungen fir die
Anlage, in die dieses Gerat eingebaut ist.

© Versehen Sie das Gerat mit zusatzlichen Uberwachungs- und Schutzeinrichtungen,
falls Sicherheitsbestimmungen dies fordern.

© Beachten Sie die SicherheitsmalRnahmen fiir das Gerat, in das das Steckmodul einge-
baut ist.

2.9 Verpflichtung und Haftung

Damit Sie sicherheitsgerecht mit diesem Steckmodul arbeiten kénnen, missen Sie die
Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise dieser Dokumentation kennen und beachten.

o) Betriebsanleitung Ethernet mit CANopen-Master fiir b maXX drive PLC 13
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Verpflichtung und Haftung

2.9.1 Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise beachten

Wir verwenden in dieser Betriebsanleitung optisch einheitliche Sicherheitshinweise, die
sie vor Personen- und Sachschaden bewahren sollen.

WARNUNG (WARNING)
Folgendes kann eintreffen, wenn Sie diesen Gefahrenhinweis nicht beachten:
e schwere Korperverletzung e Tod

Alle Personen, die an und mit Geraten der Reihe b maXX arbeiten, mussen bei ihren Arbeiten
diese Betriebsanleitung verfligbar haben und die hierin enthaltenen Anweisungen und Hin-
weise - insbesondere die Sicherheitshinweise - beachten.

AuBerdem mussen alle Personen, die an diesem Gerat arbeiten, zusatzlich alle Regeln und
Vorschriften, die am Einsatzort gelten, kennen und beachten.

2.9.2 Gefahren im Umgang mit diesem Modul

Das Steckmodul wurde nach dem Stand der Technik und unter Einhaltung der geltenden
Richtlinien und Normen entwickelt und gefertigt. Dennoch kénnen bei der Verwendung
Gefahren entstehen. Eine Ubersicht mdglicher Gefahren finden Sie im Kapitel
>Grundlegende Sicherheitshinweise< ab Seite 7 und in >Abbildung 5< auf Seite 20.
Weiterhin warnen wir Sie vor der akuten Gefahr an der entsprechenden Stelle in dieser
Dokumentation.

2.9.3 Gewabhrleistung und Haftung

Alle Angaben in dieser Dokumentation sind unverbindliche Kundeninformationen, unter-
liegen einer standigen Weiterentwicklung und werden laufend durch unseren permanen-
ten Anderungsdienst aktualisiert.

Gewahrleistungs- und Haftungsanspriiche gegen die Firma Baumdller Nirnberg GmbH
sind ausgeschlossen, wenn insbesondere eine oder mehrere der von uns in
>Sachwidrige Verwendung< ab Seite 12 oder unten aufgefihrten Ursachen den Scha-
den bewirkt hat/haben:

e FEintritt eines Katastrophenfalls durch Fremdkdrpereinwirkung bzw. héhere Gewalt
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3.1 Transport

VERPACKUNG UND TRANSPORT

Jedes Baumiiller-Gerat haben wir vor dem Versand so verpackt, dass eine Beschadi-
gung wahrend des Transports sehr unwahrscheinlich ist.

Die Steckmodule werden im Herstellerwerk entsprechend der Bestellung verpackt.
© Vermeiden Sie starke Transporterschitterungen und harte Sté3e (max. 1 g).

© Vermeiden Sie statische Entladungen auf die elektronischen Bauteile der Steckmodu-
le.

© Entnehmen Sie das Steckmodul erst unmittelbar vor der Montage der schiitzenden
Verpackung.

3.2 Auspacken

Nach dem Erhalt des noch verpackten Gerates:
C Prufen Sie, ob Transportschaden erkennbar sind!
Wenn ja:

© Reklamieren Sie sofort beim Anlieferer. Lassen Sie sich die Reklamation schriftlich be-
statigen und setzen Sie sich bitte sofort mit der fir Sie zustandigen Vertretung der Fa.
Baumdller Nirnberg GmbH in Verbindung.

VORSICHT (CAUTION)

Folgendes kann eintreffen, wenn Sie diesen Gefahrenhinweis nicht beachten:
e Sachschaden

Die Gefahr ist: elektrostatische Entladung. Wenn Sie das Steckmodul, speziell dessen
elektronische Bauteile elektrostatischen Entladungen durch Beriihren mit der Hand ausset-
zen, kann es Schaden nehmen oder ganz zerstért werden.

Beachten Sie im Umgang mit dem Steckmodul die Vorschriften und Hinweise zum Umgang
mit elektrostatisch empfindlichen Bauteilen.

Q
BAUMULLER
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Verpackung entsorgen

Ist kein Transportschaden erkennbar:
© Offnen Sie die Verpackung des Gerates.
© Uberpriifen Sie den Lieferumfang anhand des Lieferscheins.

Der Lieferumfang ist:

BM4-O-ETH-01 Optionsmodul Ethernet

alternativ: BM4-O-ETH-02 Optionsmodul Ethernet mit CANopen-Master
alternativ: BM4-O-CAN-04 Optionsmodul CANopen-Master

diese Betriebsanleitung inklusive Konformitatserklarung / Herstellererklarung

C reklamieren Sie bei der zustandigen Baumiiller-Vertretung, falls Sie einen Transport-
schaden erkennen oder die Lieferung nicht vollstandig ist.

3.3 Verpackung entsorgen

Die Verpackung besteht aus Karton und Kunststoff.

© Beachten Sie die ortlichen Entsorgungsvorschriften, falls Sie die Verpackung entsor-
gen.

3.4 Beim Transport zu beachten

Fur den ersten Transport des Gerates wurde das Gerat im Herstellerwerk verpackt. Falls
Sie das Gerat spater einmal transportieren miissen, beachten Sie bitte Folgendes:

© verwenden Sie die Originalverpackung
oder
© verwenden Sie eine fur ESD-empfindliche Baugruppen geeignete Verpackung.

Stellen Sie sicher, dass folgende Bedingungen wahrend des gesamten Transports erfillt
werden:

e 2 K 3 (Klimaklasse)
e -30 °C bis + 70 °C (Temperaturbereich)
e max. 1 g (Vibration, Schock, Dauerschock)

16 Betriebsanleitung Ethernet mit CANopen-Master flir b maXX drive PLC BM4-O-ETH-01/2
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BESCHREIBUNG DES
OPTIONSMODULS ETHERNET MIT
CANOPEN-MASTER

In diesem Kapitel beschreiben wir das Optionsmodul Ethernet mit CANopen-Master fir
b maXX drive PLC und erklaren den auf dem Steckmodul angebrachten Typenschlissel.

4.1 Aufbau

4.1.1 Optionsmodul Ethernet BM4-O-ETH-01

A = Stecker (Rickseite)

B = Buchse RJ45 (Vorderseite)
C = Haltegriff

D = Kurzbezeichnung

E = Typenschild

H = Dip-Schalter

ANAN AdDLA cavND ind Ad

4000_st45_rev02_int.cdr

Abbildung 1:  Steckmodul Ethernet
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Aufbau

4.1.2 Optionsmodul Ethernet mit CANopen-Master BM4-O-ETH-02

A = Stecker (Rlckseite)

B = Buchse RJ45 (Vorderseite)
C = Haltegriff

D = Kurzbezeichnung

E = Typenschild

F = 2-pol. Steckverbinder (24 V)
G = Buchse RJ45 (Vorderseite)
H = Dip-Schalter

J = CAN-Abschluss

mOMOWO

4000_st43_rev02_int.cdr

Abbildung 2:  Steckmodul Ethernet mit CANopen-Master

4.1.3 Optionsmodul CANopen-Master BM4-O-CAN-04

A = Stecker (Rickseite)

C = Haltegriff

D = Kurzbezeichnung

E = Typenschild

F = 2-pol. Steckverbinder (24 V)
G = Buchse RJ45 (Vorderseite)
H = Dip-Schalter

J = CAN-Abschluss

4000_st35_rev02_int.cdr

Abbildung 3:  Steckmodul CANopen-Master
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Beschreibung des Optionsmoduls Ethernet mit CANopen-Master

4.1.4 Steckplatz fiir alle Varianten des Optionsmoduls

Fir das Optionsmodul ETH-01, ETH-02 und CAN-04 ist der Steckplatz G vorgesehen.

4000_st38_rev01_int.cdr

Abbildung 4:  Optionsmodul Ethernet mit CANopen-Master, Steckplatz G

HINWEIS

Falls Sie ein Steckmodul in einen nicht geeigneten Steckplatz stecken, funktioniert dieses
nicht. Wir haben sichergestellt, dass das Steckmodul hierbei nicht beschadigt werden kann.

4.2 Gefahrenbereiche

Die groRten Gefahren gehen vom Grundgerat b maxX 4400 aus, in das dieses Modul
eingesteckt ist. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise des Grundgerates b maXX 4400.
Die nachfolgende Abbildung gibt einen Uberblick Giber die an dem Steckmodul vorhande-

nen Gefahrenbereiche.
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Kennzeichnung des Optionsmoduls - Typenschlissel

>

0

4000_st34_rev01_int.cdr

Abbildung 5: Gefahrenbereiche

4.3 Kennzeichnung des Optionsmoduls - Typenschlissel

Auf dem Frontblech finden Sie den Typenschlissel auf dem Typenschild (,E“ in
>Abbildung 24 auf Seite 18) des Steckmoduls.

HINWEIS
Dieser Typenschlissel gilt ausschlieBlich fur das Optionsmodul der Reihe b maXX 4400. An-
dere Steckmodule haben einen eigenen Typenschlissel.
BM4 - O - CAN - XX -YY-ZZ Gerategeneration, in die das Steckmodul einge-
baut werden kann
BM4 - O - CAN - XX Optionsmodul
BM4 - O - CAN - XX -YY-ZZ Steckmodultyp (fiir b maXX drive PLC)
BM4-0-ETH-XX-YY-ZZ
BM4-0O-ETH-XX-YY -2ZZ Ausfihrung Modul:

01: Ethernet
02: Ethernet mit CANopen-Master

BM4 -O-CAN-XX-YY-7Z Ausfihrung Modul:
04: CANopen-Master

BM4 - O - CAN/ETH - XX -YY - ZZ Ausfihrung Hardware
00: Standardausfiihrung

BM4 - O - CAN/ETH - XX - YY - ZZ Ausfuhrung Software
00: Standardausfiihrung

20 Betriebsanleitung Ethernet mit CANopen-Master flir b maXX drive PLC BM4-O-ETH-01/2
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Beschreibung des Optionsmoduls Ethernet mit CANopen-Master

Diesen Typenschlissel finden Sie auf der Vorderseite des Frontblechs (,E* in
>Abbildung 24 auf Seite 18). Der Typenschliissel enthalt die grundlegenden Daten des
Steckmoduls. Anhand des Typenschliissels finden Sie im Kapitel ,Technischen Daten*
weitere Daten. Eine Zusammenstellung aller Technischen Daten finden Sie im >Anhang
D - Technische Daten< ab Seite 67.

o) Betriebsanleitung Ethernet mit CANopen-Master fiir b maXX drive PLC 21
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Kennzeichnung des Optionsmoduls - Typenschlissel
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MONTAGE UND INSTALLATION

In diesem Kapitel beschreiben wir die mechanische Montage und elektrische Installation
des Optionsmoduls fiir b maXX drive PLC.

Die Montage/Installation besteht aus folgenden Schritten:
1 Steckmodul montieren.
2 Steckmodul mit Signalkabeln und Spannungsversorgung verbinden.

5.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

© Beachten Sie die Informationen in den Kapiteln >Grundlegende Sicherheitshinweise <
ab Seite 7.

© Beachten Sie alle Bereiche am b maXX-Gerat, die fiir Sie bei der Montage gefahrlich
sein kénnten.

Die nachfolgende Abbildung gibt einen Uberblick (iber die am Steckmodul vorhandenen
Gefahrenbereiche.

4000_st34_rev01_int.cdr

Abbildung 6: Gefahrenbereiche
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Anforderungen an das ausfiihrende Personal

5.2 Anforderungen an das ausfiihrende Personal

GEFAHR (DANGER)
Folgendes wird eintreffen, wenn Sie diesen Warnhinweis nicht beachten:
e schwere Korperverletzung ® Tod

Die Gefahr ist: Elektrizitat. Gerdt und Umgebung im Schaltschrank kénnen lebensgeféahrli-
che Spannungen fiihren.

Stellen Sie sicher bevor Sie mit den Arbeiten anfangen, dass Gerat und Umgebung span-
nungsfrei sind.

Beachten Sie die einschlagigen Sicherheitsvorschriften beim Umgang mit hochspannungs-
fuhrenden Geraten.

Stellen Sie sicher, dass ausschlieBlich qualifiziertes Personal dieses Steckmodul montiert
und installiert.

Qualifiziertes Personal sind Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung, Unter-
weisung sowie Kenntnisse Uber einschlagige Normen und Bestimmungen, Unfallverhu-
tungsvorschriften und Betriebsverhaltnisse von dem fur Sicherheit der Anlage
Verantwortlichen berechtigt worden sind, die jeweils erforderlichen Tatigkeiten auszufiih-
ren und dabei mégliche Gefahren erkennen und vermeiden kénnen. Die flr die Arbeit mit
der Einheit erforderlichen Qualifikationen sind beispielsweise:

® Ausbildung oder Unterweisung gemaf den Standards der Sicherheitstechnik in Pflege
und Gebrauch angemessener Sicherheitsausriistung.

5.3 Vorbereitung

© Vergewissern Sie sich anhand des Typenschlissels auf dem Typenschild (siehe ,E“in
>Abbildung 7< auf Seite 24), dass Sie das richtige Steckmodul bereithalten.

A = Stecker (Ruckseite)

B = Buchse RJ45 (Vorderseite)

C = Haltegriff

D = Kurzbezeichnung

E = Typenschild

F = 2-pol. Steckverbinder (24 V)
G = Buchse RJ45 (Vorderseite)
H = Dip-Schalter

J = CAN-Abschluss

moOMm OWo

4000_st43_rev02_int.cdr

Abbildung 7:  Optionsmodul Ethernet mit CANopen-Master fir b maXX drive PLC

© Ermitteln Sie den richtigen Steckplatz (siehe >Abbildung 8< auf Seite 25).
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Montage und Installation
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X: Vorzugssteckplatz
Die Fa. Baumuller Nirnberg GmbH empfiehlt, die Steckmo-
dule in diesen Steckplatz zu stecken.

o: maoglicher Steckplatz
die Fa. Baumiuller empfiehlt, die Steckmodule in diesen Steck-
platz zu stecken, nur wenn der Vorzugssteckplatz belegt ist.

- nicht méglich - Karte funktioniert nicht in diesem Steckplatz.

*  Voraussetzung fir diese Karten ist ein gestecktes SPS-Modul.

Abbildung 8:  Steckplatzkombinationen

© Kontrollieren Sie die Steckbriicke auf der Leiterplatte (J in >Abbildung 7< auf Seite
24). Die Steckbriicke muss gesteckt sein, wenn der CANopen-Master am Busende

oder Busanfang sitzt. Dadurch wird der CAN-Bus abgeschlossen.

[ .|

Abbildung 9:  Steckbriicke X7100

Q
BAUMULLER
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Montage

5.4 Montage
1 Schalten Sie das b maXX 4000 Gerat aus und sichern Sie es gegen unabsichtliches
Wiedereinschalten wahrend der Montage.
GEFAHR (DANGER)

A
[

Folgendes wird eintreffen, wenn Sie diesen Warnhinweis nicht beachten:
® schwere Korperverletzung e Tod

Die Gefahr ist: Elektrizitat. Gerdt und Umgebung im Schaltschrank kénnen lebensgeféahrli-
che Spannungen fiihren.

Stellen Sie bevor Sie mit den Arbeiten beginnen sicher, dass Gerat und Umgebung span-
nungsfrei sind. Beachten Sie die einschlagigen Sicherheitsvorschriften beim Umgang mit
hochspannungsfiihrenden Geraten.

2 Ziehen sie die Abdeckhaube nach vorne vom Reglerteil ab; die Steckplatze werden
nun sichtbar.

3 Suchen Sie am Reglerteil den vorgesehenen Steckplatz (G).

-
o

N

T,

:«G'% .

————

%%b%%

4000_st48_rev01_int.cdr

Abbildung 10: Montage

4 Drehen Sie die Drehriegel Uber und unter diesem Steckplatz um 90°. Die Drehriegel
stehen nun waagrecht.

5 Nehmen Sie die Frontplattenabdeckung nach vorne heraus. Bewahren Sie diese Ab-

deckung auf. Wenn Sie Steckkarten entfernen, muss das Gerat wieder mit der Abdeck-
platte verschlossen werden.
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Montage und Installation

VORSICHT (CAUTION)
Folgendes kann eintreffen, wenn Sie diesen Gefahrenhinweis nicht beachten:
e Sachschaden

Die Gefahr ist: elektrostatische Entladung. Das Optionsmodul fiir b maXX drive PLC ent-
hélt ESD-empfindliche Bauteile.

Achten Sie auf die beschriebenen ESD-Malinahmen beim Umgang mit dem Steckmodul.

Fassen Sie das Steckmodul ausschlieBlich am Griffstlick an (siehe ,C* in >Abbildung 7 < auf
Seite 24).

6 Achten Sie auf die beschriebenen ESD-MalRnahmen beim Umgang mit den Modulen.
7 Nehmen Sie das Optionsmodul fiir b maXX drive PLC aus der Transportverpackung:
Vermeiden Sie Kontakt mit den elektronischen Bauteilen des Steckmoduls.

e Ethernet
Stellen Sie UGiber die Dip-Schalter 1 bis 5 (S5000) die IP-Adresse des Optionsmoduls

Ethernet ein.

Beispiel:
ON ,
NS | Dip-Schalter: IP-Adresse:
N O 54321 IP-Adresse
w ] 01001 192.168.1.10
I
N I
o ]
~N Dip-Schalter:
o ] 10 9876
© N 000O00O reserviert
S Il

Die IP-Adresse ergibt sich dann aus

192.168.1.“1+Dip-Schalter*
Dies ist die Default-Adresse. Diese kann nach der Inbetriebnahme per Software ge-
andert werden (siehe Applikationshandbuch Ethernet mit CANopen-Master). Die
Default-Einstellung fir die Subnetz-Maske ist 255.255.255.0, fur den Gateway
0.0.0.0, d. h. es wird kein Gateway verwendet. Subnetz-Maske und Gateway kon-
nen ebenfalls nach der Inbetriebnahme per Software verandert werden.

e CANopen
Prifen Sie, ob die Briicke X7100 steckt. Diese aktiviert den CAN-Abschlusswider-
stand (120 Ohm). Das Optionsmodul CANopen-Master muss sich physikalisch am
Anfang oder am Ende des CANopen Bussystems befinden. Achten Sie darauf, dass
auch auf der Gegenseite der CAN-Bus mit 120 Ohm abgeschlossen ist.
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Montage

8 Stecken Sie das Optionsmodul fiir b maXX drive PLC in die Fiihrungsschienen des
Steckplatzes. Das Giriffstiick muss zur gleichen Seite weisen wie die Gbrigen Griffsti-
cke in dieser Steckplatzleiste (hier: rechte Seite).

9 Dricken sie mit zwei Fingern auf die Frontplatte bis die Karte im Gerateinneren fuhlbar
in die Endposition einrastet.

10 Drehen Sie die Drehriegel Uber und unter diesem Steckplatz um 90° in die vertikale
Lage (Verschlusslage).

11 Setzen Sie die Abdeckhaube wieder auf das Gerat auf.
HINWEIS
Wenn Sie das Optionsmodul fiir b maXX drive PLC lediglich im Rahmen einer Reparatur
durch ein gleiches Modul ersetzen, kdnnen Sie den weiteren Ablauf abkirzen. Sie missen
dann lediglich die Anschliisse an das Modul wiederherstellen, die Fronthaube wieder aufset-
zen und kénnen das Gerat dann wieder einschalten.

Damit ist die Montage des Optionsmodul fiir b maXX drive PLC abgeschlossen. Den An-
schluss von Leitungen und die Inbetriebnahme finden Sie in den folgenden Abschnitten.
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Montage und Installation

5.5 Installation

Bei der Installation verkabeln Sie das Optionsmodul flir b maXX drive PLC.

5.5.1 Anschlussbild

TX+ (Transmitleitung +)

TX- (Transmitleitung -)

RX+ (Receiveleitung +)

Reserviert

- Reserviert
— 6  Rx (Receiveleitung -)

Reserviert

Reserviert

CAN high (CAN-Busleitung dominant high)
CAN low (CAN-Busleitung dominant low)
GND-CAN (Signal-Ground CAN)
Reserviert

Reserviert

Reserviert

GND-CAN (Signal-Ground CAN)
Reserviert

o N OV WN -

1 +24 V%)
2 M24 V

4000_st39_rev01_int.cdr

Abbildung 11: Anschlussbild Optionsmodul Ethernet mit CANopen-Master fiir b maXX drive PLC

HINWEIS

*) falls Sie UL 508 C beriicksichtigen: begrenzen die den Strom auf 4 A.

o) Betriebsanleitung Ethernet mit CANopen-Master fiir b maXX drive PLC
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5.5.2 Anforderungen an den elektrischen Anschluss

VORSICHT (CAUTION)

Folgendes kann eintreffen, wenn Sie diesen Gefahrenhinweis nicht beachten:
® Sachschaden

Die Gefahr ist: elektrische Spannung. Falls Sie die Anforderungen an den elektrischen An-
schluss des Steckmoduls nicht sicherstellen, kann das Steckmodul beschéadigt/zerstért wer-
den.

Stellen Sie sicher, dass die in den technischen Daten spezifizierten Anschlusswerte einge-
halten werden und dass die Anschliisse den Vorgaben entsprechend vorgenommen werden.

Verhindern Sie einen Kurzschluss zwischen Ein-/Ausgangen. Bei einem Kurzschluss zwi-
schen Ein-/Ausgangen kann das Steckmodul zerstort werden.

Verhindern Sie das Vertauschen der Polaritdt an den Eingangen.

Um die Norm EN 60 204-1 (Elektrische Ausristung von Maschinen) erflllen zu kénnen,
missen Sie die dort vorgeschlagenen Kabel verwenden. Die Anschlussstecker dirfen
nicht abfallen - sonst besteht die Gefahr von Kurzschlissen, Fremdspannungen etc.

© achten Sie auf EMV-gerechte Verlegung der Anschlusskabel.

5.5.3 Anforderungen an das Anschlusskabel

Folgende Kabel sind von Baumdller zur Verwendung freigegeben:

® CANopen-Kommunikationskabel BM4-CAN-K-31-xx, BM4-CAN-K-32-xx, BM4-CAN-
K-33-xx (siehe Anhang >B.1 Liste aller Zubehorteile< auf Seite 59)

e Ethernet-Kabel K-ETH-33-0-xx und Crossover-Adapter bzw. -Kupplung (siehe Anhang
>B.1.4 Ethernet-Kabel< ab Seite 60)

® Spannungsversorgungskabel mit Querschnitt: 0,5 mm?, weitere Informationen finden
Sie in »Anhang D - Technische Daten< ab Seite 67.

5.5.4 Ablauf der Installation

© Vergewissern Sie sich, dass das b maXX Gerat spannungsfrei geschaltet ist.

© Nehmen sie die Fronthaube vom Gerat ab.

e Das Optionsmodul fir b maXX drive PLC befindet sich im Steckplatz G, siehe
>Abbildung 8< auf Seite 25.

© Nur bei Optionsmodulen BM4-O-ETH-01 und BM4-O-ETH-02:

Verbinden Sie die 8-polige RJ45-Buchse X1 auf der Frontplatte des Optionsmoduls mit
dem Ethernet-Kommunikationskabel (CAT5-Twisted-Pair), Anschlussbelegung siehe
>D.2 Pinbelegung RJ45-Buchse fur Ethernet< auf Seite 69.

Das Optionsmodul Ethernet erkennt die Netztypen 10BaseT (10 Mbit) und 100BaseTX
(100 Mbit) am laufenden Verkehr und stellt sich automatisch ein. Optional zur Verbin-
dung mit einem Sternkoppler (Hub oder Switch) kann das Optionsmodul auch direkt
mit einem PC verbunden werden. In diesem Fall muss jedoch ein gekreuztes Kabel
(Cross-Link-Kabel) verwendet werden.
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© Nur bei Optionsmodulen BM4-O-ETH-02 und BM4-O-CAN-04:
Verbinden Sie die 8-polige RJ45-Buchse X3 auf der Frontplatte des Optionsmodul
CANopen-Master fir b maXX drive PLC mit dem CANopen-Kommunikationskabel,
Anschlussbelegung siehe >D.3 Pinbelegung RJ45-Buchse fiir CANopen< auf Seite
69.

© Stecken Sie einen Abschlussstecker (siehe >B.1.2 Abschlussstecker< auf Seite 60)
auf den letzten Teilnehmer des CAN-Busses, wenn der CANopen-Master der Busan-
fang ist und die Steckbriicke gesteckt ist (siehe >Vorbereitung< ab Seite 24).

© Nur bei Optionsmodulen BM4-O-ETH-02 und BM4-O-CAN-04:
Verbinden Sie den 2-pol. Stecker auf der Frontplatte mit einer 24 V-Spannungsversor-
gung, Anschlussbelegung siehe >D.4 Pinbelegung 2-pol. Stecker< auf Seite 70.

© Stecken Sie die Abdeckhaube wieder auf das Gerat auf.
© Verlegen Sie die Anschlussleitungen nach den Vorgaben im Schaltschrank.
Damit ist die Installation abgeschlossen.

Q
BAUMULLER
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INBETRIEBNAHME

In diesem Kapitel beschreiben wir, wie Sie das soeben montierte und installierte (siehe
>Montage und Installation< ab Seite 23) Optionsmodul fir b maXX drive PLC in Betrieb
nehmen. Die Inbetriebnahme stellt sicher, dass das Optionsmodul richtig funktioniert.
Weitere Informationen zur Programmierung finden Sie im ,Applikationshandbuch
b maXX drive PLC* und im ,Applikationshandbuch Ethernet mit CANopen-Master fiir
b maXxX drive PLC*.

Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfiillt
sind:

1 Steckmodul ist korrekt montiert.

2 Steckmodul ist korrekt installiert.

3 Alle Sicherheitsvorrichtungen sind in Betrieb gesetzt.
4 Das b maXX Gerat ist einsatzbereit.

6.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

© beachten Sie >Grundlegende Sicherheitshinweise< ab Seite 7.

GEFAHR (DANGER)

Folgendes wird eintreffen, wenn Sie diesen Warnhinweis nicht beachten:
e schwere Korperverletzung e Tod

Die Gefahr ist: mechanische Einwirkung. Bei der Inbetriebnahme kann der Antrieb drehen.

oﬂlﬁ Halten Sie genligend Abstand von sich drehenden Teilen. Beachten Sie, dass von anlaufen-
den Antrieben Maschinenteile in Bewegung gesetzt werden kénnen. Aktivieren Sie in jedem
Fall deren Sicherheitsvorrichtungen.

6.2 Anforderungen an das ausfuihrende Personal

Die Arbeiten zur Inbetriebnahme dirfen nur von fachlich geschultem Personal, das ins-
besondere die Sicherheitsvorschriften und -hinweise versteht und befolgen kann, durch-
gefihrt werden.

Betriebsanleitung Ethernet mit CANopen-Master fiir b maXX drive PLC 33
BAUMULLER BM4-0O-ETH-01/2 von 72



Beschreibung/Uberpriifung der Sicherheits- und Uberwachungseinrichtungen

6.3 Beschreibung/Uberpriifung der Sicherheits- und Uberwachungseinrichtungen

Bevor Sie das Optionsmodul flir b maXX drive PLC in Betrieb nehmen kénnen, missen
Sie eventuell am Grundgerat b maXX 4400 anstehende Fehler/Fehlermeldungen besei-
tigen. Diese Fehler kénnen durch fehlerhafte Montage (z. B. defekte Kabel) oder fehler-
hafte Installation (z. B. fehlende Spannungsversorgung) begriindet sein. Erst nachdem
Sie die Fehler beseitigt haben durfen Sie mit der Inbetriebnahme fortfahren.

6.4 Beschreibung und Uberpriifung der Bedienungs- und Anzeigeelemente

6.4.1 Konfigurationsbeispiel

PC 1 PC 2
HUB
| | | | ) | T
CANopen| [CANopen CANopen
: Slave 0 Slave 1 Slave x

4000_st40_rev01_int.cdr

Abbildung 12: b maXX mit Optionsmodul Ethernet mit CANopen-Master auf
Optionssteckplatz G und PLC auf Optionssteckplatz H

6.4.2 LEDs

Die RJ45-Buchse X1 flir Ethernet hat 2 LEDs (griin und griin/orange), nachfolgend H1
und H2 genannt. Die LEDs haben wahrend der Initialisierung und wahrend des Betriebs
unterschiedliche Bedeutungen.

Die RJ45-Buchse X3 fir CANopen-Master hat ebenfalls 2 LEDs (griin und rot), nachfol-
gend H5 und H6 genannt. Die LEDs haben wahrend der Initialisierung und wahrend des
Betriebs unterschiedliche Bedeutungen.
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LED griin H1

>x<
—

LED grun/orange H2

i

4000_st41_rev01_int.cdr

Abbildung 13: VergroRerte Darstellung der LEDs am Ethernet-Anschluss X1

LED grain HS

&S5

LEDrot HO6

4000_st42_rev01_int.cdr

i

Abbildung 14: VergréRerte Darstellung der LEDs am CANopen-Anschluss X3

Die Muster der einzelnen LEDs werden im Nachfolgenden erlautert. Die Blinkmuster ha-
ben folgendes Zeitschema als Grundlage:

1 2 n 1

ton toff 1:on

> » »i
« > «

\ 4

Abbildung 15: Blinkmuster der LEDs

6.4.2.1 Einschalten und Initialisierung

Nach dem Einschalten durchlauft das Optionsmodul die Initialisierungsphase. Diese dau-
ert ca. 5 s. Wahrend der Initialisierung werden folgende Muster angezeigt:
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Muster Bedeutung

H1 grin: an
H2 griin/orange: flackern

H5 griin, H6 rot:
3 s dauerndes asynchrones flackern

Verbindung zum Netzwerk Uber Ether-
net besteht

Programm wird vom ROM ins RAM
kopiert

6.4.2.2 Betrieb

Nach ca. 5 s ist das Optionsmodul betriebsbereit. Die Kommunikation tber Ethernet ist
mdglich und vom Applikationsprogramm kann die CANopen Initialisierung erfolgen. Es
sind folgende LED-Muster wahrend des Betriebs mdglich:

H2 (griin): an

Muster CANopen-Master mit Abhilfe bei Fehler
Ethernet
H1 (griin):  flackern Ethernet: Betrieb mit

100 Mbit/s und Datenver-
kehr findet statt.

H1 (griin):  flackern
H2 (orange): an

Ethernet: Betrieb mit
10 Mbit/s und Datenverkehr
findet statt.

H1 (grin): aus
H2 (griin): an

Ethernet: Betrieb mit
100 Mbit/s. Kein Datenver-
kehr.

H1 (grin): aus
H2 (orange): an

Ethernet: Betrieb mit
10 Mbit/s. Kein Datenver-
kehr.

H5 (griin): aus CANopen: Fehler Initialisie- | Einstellungen der Initialisie-
H6 (rot): ton =200 ms, |rung CAN-Controller. rungsroutine in der Applika-
tof = 0 ms, Der CAN-Controller konnte |tion Uberprifen. Falls
t, = 1000 ms, |nichtinitialisiert werden Fehler weiter besteht, Opti-
n=1 onsmodul austauschen.

H5 (griin): aus CANopen: Fehler Initialisie- | Einstellungen der Initialisie-
H6 (rot): ton =200 ms, |rung Rx-Daten. rungsroutine in der Applika-
tof = 200 ms, |Der Datenempfang konnte |tion uberpruifen.

t, = 1000 ms, |nicht initialisiert werden.
n=2
H5 (griin): aus CANopen: Fehler Start Einstellungen der Initialisie-
H6 (rot): ton =200 ms, | CAN-Controller. rungsroutine in der Applika-
tof = 200 ms, |Der CAN-Controller konnte |tion tberprifen. Falls
t, = 1000 ms, |nicht gestartet werden Fehler weiter besteht, Opti-
n=3 onsmodul austauschen.
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Muster CANopen-Master mit Abhilfe bei Fehler
Ethernet
H5 (grin):  t,, =200 ms, |CANopen: Das Optionsmo-
toff = 0 ms, dul CANopen-Master wartet
t, = 200ms, auf die Initialisierung durch
n=1 die Applikation
H6 (rot): aus
H5 (griin): an CANopen: Das Optionsmo-
H6 (rot): aus dul CANopen-Master ist ini-
tialisiert und bereit zum
Datenverkehr
H5 (grin): aus CANopen: Der CAN-Bus ist | Buskabel Uberprifen. Bau-
H6 (rot): an im Bus-Off Zustand drate kontrollieren. Alle
anderen Teilnehmer Uber-
prufen und schrittweise ent-
fernen.
H5 (grin): - CANopen: Buskabel Uberprufen. Bau-
H6 (rot): ton =200 ms, |Der CAN-Bus controller drate kontrollieren. Alle
tof = 200 ms, |meldet ,CAN error passiv® |anderen Teilnehmer Uber-
t, =0 ms, prufen und schrittweise ent-

fernen.

Uber das Ethernet werden sténdig Daten zwischen den Ethernetknoten ausgetauscht.
Die griine LED H1 zeigt jeden Datenverkehr im zugehdrigen Netzsegment des Ethernet
an, d. h. es wird auch Datenverkehr signalisiert, der nicht fiir das Optionsmodul bestimmt

ist.

Um die Fehlerursache zu beseitigen, siehe >Stérungssuche und Stérungsbeseitigung<

ab Seite 43.

6.4.2.3 Systemfehler

Systemfehler sind Fehler, die zu einem System Stopp des Optionsmoduls flihren. Das
Auftreten eines Systemfehlers ist sehr unwahrscheinlich, sollte er dennoch vorkommen
ist das Optionsmodul auszutauschen.

Bei einem Systemfehler ist keine Kommunikation Uber Ethernet, CANopen und zur PLC
mehr mdglich. Tritt ein solcher Systemfehler auf, so wird dies an den beiden LEDs H5

und H6 angezeigt.

Folgende LED-Muster zeigen Systemfehler an:

Muster

CANopen-Master mit
Ethernet

Abhilfe bei Fehler

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n=1

Prozessor: Undefined
Instruction

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t; =25,

n=2

Prozessor: Software Inter-
rupt

Optionsmodul austauschen

Q
BAUMULLER
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Muster

CANopen-Master mit
Ethernet

Abhilfe bei Fehler

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n=3

Prozessor: Abort During
Instruction Prefetch

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n=4

Prozessor: Abort During
Data Access

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n=>5

Prozessor: Address Error

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n==6

RAM: RAM Fehler (GroRe,
Zugriff, ..)

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n=7

FPGA: FPGA konnte nicht
geladen werden

Optionsmodul austauschen

H5 griin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n=38

Betriebssystem: Unbekann-
ter IRP 1

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n=9

Betriebssystem: Unbekann-
ter IRP 2

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n=10

Konfiguration: keine MAC
Adresse vorhanden

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n=11

Betriebssystem: Standard
I/0O Port konnte nicht initiali-
siert werden

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n=12

Betriebssystem: System
Thread 1 konnte nicht initia-
lisiert werden

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n=13

Betriebssystem: System
Thread 2 konnte nicht initia-
lisiert werden

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n=15

Power-On Selbsttest:
Fehler Test DMA Intern

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n=16

Power-On Selbsttest:
Fehler Test RAM <-> DMA

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n=17

Power-On Selbsttest:
Fehler Test Ethernet Loop-
back

Optionsmodul austauschen
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Muster CANopen-Master mit Abhilfe bei Fehler
Ethernet

H5 griin, H6 rot, synchron: |Power-On Selbsttest: Optionsmodul austauschen

ton = toff = 300 ms, t, = 2's, | Fehler Test IRP Generie-

n=18 rung

H5 griin, H6 rot, synchron: |Power-On Selbsttest: Optionsmodul austauschen

ton = toff = 300 ms, t, = 2's, | Fehler Test MIl Interface

n=19

H5 griin, H6 rot, synchron: |Power-On Selbsttest: Optionsmodul austauschen

ton = toff = 300 ms, t, = 2's, | Fehler Test Cache

n=20

6.5 Ablauf der Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme gliedert sich in folgende Abschnitte:
1 Einschalten
2 Testen der Funktion.

6.5.1 Einschalten

® Lesen und beachten Sie die >Allgemeine Sicherheitsvorschriften< ab Seite 33.
® Der Abschnitt ,Montage und Installation“ muss korrekt durchgefiihrt worden sein.
e Schalten Sie das Grundgerat b maXX 4400 ein.

HINWEIS

Das Optionsmodul durfen Sie nicht abziehen oder stecken, wenn das Grundgerat b maxX
4400 eingeschaltet ist. Schalten Sie das Gerat vorher aus.

6.5.2 Testen der Funktion

Nach dem Einschalten fihrt das Optionsmodul Initialisierungsroutinen aus. Nach ca. 5 s
ist das Optionsmodul betriebsbereit. Die LEDs signalisieren einen der unter >Betrieb<
auf Seite 36 genannten Betriebszustande.

o) Betriebsanleitung Ethernet mit CANopen-Master fiir b maXX drive PLC 39
BAUMULLER BM4-O-ETH-01/2 von 72



Ablauf der Inbetriebnahme
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BETRIEB

Anleitungen zum Betrieb des Optionsmoduls fiir b maXX drive PLC finden Sie im Appli-
kationshandbuch Ethernet mit CANopen-Master fir b maxX, sowie im Applikationshand-

buch b maXX drive PLC und im Programmierhandbuch PROPROG wt Il bzw. in der
Online-Hilfe von ProProg wt IlI.
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STORUNGSSUCHE UND STORUNGS-
BESEITIGUNG

In diesem Kapitel beschreiben wir die Stérungsanzeigen am Optionsmodul fiir b maXX
drive PLC. Wir erklaren die Bedeutung jeder Stérungsanzeige und wie sie darauf reagie-
ren kénnen.

8.1 Sicherheitsvorschriften

© beachten Sie >Grundlegende Sicherheitshinweise< ab Seite 7.

8.2 Anforderungen an das ausfuhrende Personal

Das Personal, das mit dem Grundgerat b maxX arbeitet, muss in die Sicherheitsvor-
schriften und die Bedienung des Gerates eingewiesen sein und mit der korrekten Bedie-
nung des Gerates vertraut sein. Insbesondere die Reaktion auf Fehleranzeigen und -
zustande erfordert spezielle Kenntnisse, die der Bediener aufweisen muss. Im folgenden
werden wir sie Uber die verschiedenen Stérungen und daraus resultierenden Fehlermel-
dungen informieren. Die Stérungen kénnen entweder mechanische oder elektrische Ur-
sachen haben.

8.3 Fehlermeldungen (Fehlerliste) - Fehlerreaktionen

Das Optionsmodul fir b maXX drive PLC signalisiert Fehler durch Blinken der LEDs H5
(grin) und H6 (rot).

Es ist zwischen Betriebsfehlern und Systemfehlern zu unterscheiden.

® Betriebsfehler
treten im normalen Betrieb auf und sind meist auf falsche Konfigurationseinstellungen
durch den Anwender zurtickzufihren.
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Muster CANopen-Master mit Abhilfe bei Fehler
Ethernet
H5 (grun): aus CANopen: Fehler Initialisie- | Einstellungen der Initialisie-
H6 (rot): ton =200 ms, |rung CAN-Controller. rungsroutine in der Applika-
tof = 0 ms, Der CAN-Controller konnte |tion tberprifen. Falls
t, = 1000 ms, |nichtinitialisiert werden Fehler weiter besteht, Opti-
n=1 onsmodul austauschen.

H5 (grun): aus CANopen: Fehler Initialisie- | Einstellungen der Initialisie-
H6 (rot): ton =200 ms, |rung Rx-Daten. rungsroutine in der Applika-
tof = 200 ms, | Der Datenempfang konnte |tion Uberprifen.

t, = 1000 ms, |nichtinitialisiert werden.
n=2
H5 (grin): aus CANopen: Fehler Start Einstellungen der Initialisie-
H6 (rot): ton =200 ms, | CAN-Controller. rungsroutine in der Applika-
tosf = 200 ms, | Der CAN-Controller konnte |tion Uberpriifen. Falls
t, = 1000 ms, |nicht gestartet werden Fehler weiter besteht, Opti-
n=3 onsmodul austauschen.
H5 (grun): aus CANopen: Der CAN-Bus ist | Buskabel Uberprufen. Bau-
H6 (rot): an im Bus-Off Zustand drate kontrollieren. Alle
anderen Teilnehmer Uber-
prufen und schrittweise ent-
fernen.
H5 (grun): - CANopen: Buskabel Uberprufen. Bau-
H6 (rot): ton =200 ms, |Der CAN-Bus controller drate kontrollieren. Alle
tosf = 200 ms, | meldet ,CAN error passiv® |anderen Teilnehmer Gber-
t, =0 ms, prufen und schrittweise ent-
fernen.

e Systemfehler

weisen auf einen internen Fehler des Optionsmoduls hin. Das Optionsmodul ist aus-

zutauschen.

Muster

CANopen-Master mit
Ethernet

Abhilfe bei Fehler

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n=-1

Prozessor: Undefined
Instruction

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n=2

Prozessor: Software Inter-
rupt

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n=3

Prozessor: Abort During
Instruction Prefetch

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n=4

Prozessor: Abort During
Data Access

Optionsmodul austauschen
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Muster

CANopen-Master mit
Ethernet

Abhilfe bei Fehler

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =2,
n=>5

Prozessor: Address Error

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n==6

RAM: RAM Fehler (Grolde,
Zugriff, ..)

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =2,
n=7

FPGA: FPGA konnte nicht
geladen werden

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n=38

Betriebssystem: Unbekann-
ter IRP 1

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n=9

Betriebssystem: Unbekann-
ter IRP 2

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n=10

Konfiguration: keine MAC
Adresse vorhanden

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n="1

Betriebssystem: Standard
I/0 Port konnte nicht initiali-
siert werden

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =25,
n=12

Betriebssystem: System
Thread 1 konnte nicht initia-
lisiert werden

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t; =2,
n=13

Betriebssystem: System
Thread 2 konnte nicht initia-
lisiert werden

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =2,
n=15

Power-On Selbsttest:
Fehler Test DMA Intern

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =2,
n=16

Power-On Selbsttest:
Fehler Test RAM <-> DMA

Optionsmodul austauschen

H5 grin, H6 rot, synchron:
ton = tor =300 ms, t, =2,
n=17

Power-On Selbsttest:
Fehler Test Ethernet Loop-
back

Optionsmodul austauschen
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Fehlermeldungen (Fehlerliste) - Fehlerreaktionen

Muster CANopen-Master mit Abhilfe bei Fehler
Ethernet

H5 griin, H6 rot, synchron: |Power-On Selbsttest: Optionsmodul austauschen

ton = toff = 300 ms, t, = 2's, | Fehler Test IRP Generie-

n=18 rung

H5 griin, H6 rot, synchron: |Power-On Selbsttest: Optionsmodul austauschen

ton = toff = 300 ms, t, = 2's, | Fehler Test MIl Interface

n=19

H5 griin, H6 rot, synchron: | Power-On Selbsttest:Feh- | Optionsmodul austauschen

ton = toff = 300 ms, t, =2's, |ler Test Cache

n=20

HINWEIS
Weitere Details entnehmen Sie bitte der ,Betriebsanleitung b maXX drive PLC* und dem ,Ap-
plikationshandbuch Ethernet mit CANopen-Master*.
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WARTUNG

Wenn Sie die vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen, siehe >Anhang D -
Technische Daten< ab Seite 67 einhalten, ist das Optionsmodul fir b maXX drive PLC
wartungsfrei. Wenn Sie einen Defekt des Optionsmoduls feststellen oder vermuten, wen-
den Sie sich an die Fa. Baumiller Nirnberg GmbH.
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INSTANDSETZUNG

Ein defektes Optionsmodul fiir b maXX drive PLC kdnnen Sie nicht instandsetzen; wen-
den Sie sich fur Ersatz an die Fa. Baumdiller Nirnberg GmbH.
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DEMONTAGE, LAGERUNG

In diesem Kapitel beschreiben wir, wie Sie das Optionsmodul fiir b maXX drive PLC au-
Rer Betrieb setzen und lagern.

11.1 Sicherheitsvorschriften

© beachten Sie »Grundlegende Sicherheitshinweise< ab Seite 7.

WARNUNG (WARNING)

m Folgendes kann eintreffen, wenn Sie diesen Gefahrenhinweis nicht beachten:
e schwere Korperverletzung e Tod

Die Gefahr ist: Elektrizitédt. Das Gerét fiihrt geféhrliche Spannungen und Stréme, sowie Rest-

\\@ ladungen im Zwischenkreis.

Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschliisse stromlos geschaltet sind und gegen
Wiedereinschalten gesichert sind.

Warten sie die Entladung des Zwischenkreises ab, bevor Sie Demontagearbeiten durchfiih-
ren. Die im Gerat verwendeten Kondensatoren sind 10 min. nach Abschalten der Versor-
gungsspannung selbsttatig soweit entladen, dass Sie die Anschliisse gefahrlos demontieren
kénnen.

Prifen Sie vor Arbeiten an den elektrischen Anschiissen mit daflir geeigneten Messgeraten,
dass die Anschllsse keine Spannung fuhren.

Demontieren Sie Anschliisse erst, wenn Sie sich von der Spannungsfreiheit iberzeugt ha-
ben.
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Anforderungen an das ausfiihrende Personal

VORSICHT (CAUTION)

Folgendes kann eintreffen, wenn Sie diesen Gefahrenhinweis nicht beachten:
® Sachschaden

Die Gefahr ist: elektrische Zerstdérung. Die Baugruppe kann elektrisch zerstért werden,
wenn diese bei eingeschalteter Spannungsversorgung entfernt wird.

Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlisse stromlos geschaltet sind und gegen
Wiedereinschalten gesichert sind.

Warten sie die Entladung des Zwischenkreises ab, bevor Sie Demontagearbeiten durchfuh-
ren. Die im Gerat verwendeten Kondensatoren sind 10 min. nach Abschalten der Versor-
gungsspannung selbsttatig soweit entladen, dass Sie die Anschlisse gefahrlos demontieren
kdénnen.

Prufen Sie vor Arbeiten an den elektrischen Anschissen mit dafir geeigneten Messgeraten,
dass die Anschlisse keine Spannung fuhren.

Demontieren Sie Anschliisse und entfernen Sie die Baugruppe erst, wenn Sie sich von der
Spannungsfreiheit Gberzeugt haben.

WARNUNG (WARNING)

Folgendes kann eintreffen, wenn Sie diesen Gefahrenhinweis nicht beachten:
e schwere Korperverletzung e Tod

Die Gefahr ist: Nicht kontrollierbares Verhalten der Maschine/Anlage. Durch das Entfer-
nen der Baugruppe bei eingeschalteter Spannungsversorgung kann sich das Verhalten der
Maschine/Anlage veréndern.

Stellen Sie sicher, dass alle elektrischen Anschlisse stromlos geschaltet sind und gegen
Wiedereinschalten gesichert sind.

Warten sie die Entladung des Zwischenkreises ab, bevor Sie Demontagearbeiten durchfuh-
ren. Die im Gerat verwendeten Kondensatoren sind 10 min. nach Abschalten der Versor-
gungsspannung selbsttatig soweit entladen, dass Sie die Anschlisse gefahrlos demontieren
kdénnen.

Priifen Sie vor Arbeiten an den elektrischen Anschissen mit dafiir geeigneten Messgeraten,
dass die Anschllsse keine Spannung flihren.

Demontieren Sie Anschliisse und entfernen Sie die Baugruppe erst, wenn Sie sich von der
Spannungsfreiheit Gberzeugt haben.

11.2 Anforderungen an das ausfiihrende Personal

Das Personal, das Sie mit der Demontage beauftragen, muss die fur die ordnungsgema-
Re Durchflhrung dieser Arbeiten bendtigten Kenntnisse und Unterweisungen besitzen.
Das Personal ist so zu wahlen, dass die auf dem Gerat und seinen Teilen sowie an den
Anschlissen angebrachten Sicherheitshinweise vom Personal verstanden und ange-
wendet werden.
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Demontage, Lagerung

11.3 Demontage

© Stellen Sie folgende Arbeitsmaterialien bereit, bevor Sie mit der Demontage beginnen:
® Geeignete Verpackung fiir das Optionsmodul, méglichst Originalverpackung.

e Abdeckplatte zur Abdeckung des freiwerdenden Steckplatzes.

® Geeignetes Werkzeug zum Herausziehen der Karte (z. B. Elektronik-Spitzzange)

Fuhren Sie die Demontage in folgender Reihenfolge aus:

1 Schalten Sie das Grundgerat b maXX 4400 spannungsfrei und sichern Sie gegen un-
beabsichtigtes Wiedereinschalten.

Warten Sie 10 min. (Kondensatoren entladen sich).

Offnen Sie den Schaltschrank.

Nehmen Sie die Abdeckhaube des Grundgerates b maXX 4400 ab.
Ziehen Sie die Stecker von den Buchsen ab.

Drehen Sie die Drehriegel Gber und unter dem Frontblech des Optionsmoduls um 90°
(horizontal = Entriegelungsposition).

O g~ WODN

VORSICHT (CAUTION)
Folgendes kann eintreffen, wenn Sie diesen Gefahrenhinweis nicht beachten:
e Sachschaden

Die Gefahr ist: elektrostatische Entladung. Die elektronischen Bauteile auf der Leiterplatte
kénnen durch Beriihrung mit den Hadnden beschédigt oder zerstért werden.

Fassen Sie das Optionsmodul nur am Haltegriff des Frontblechs an.

VORSICHT (CAUTION)

Folgendes kann eintreffen, wenn Sie diesen Gefahrenhinweis nicht beachten:
® |eichte bis mittlere Kérperverletzung
Die Gefahr ist: scharfe Kanten. Die Bauteile des Optionsmoduls, Blechteile, etc. kénnen

scharfe Kanten besitzen! Falls Sie ein Optionsmoduls nicht am Griff anfassen, kbnnen Finger
oder die Handflache zerschnitten werden.

Fassen Sie das Optionsmodul ausschlieRlich am Griff der Frontplatte an.

7 Ziehen Sie das Optionsmodul am Haltegriff nach vorne aus dem b maXX Grundgerat
heraus.

8 Legen Sie das Modul in die bereitliegende Verpackung - Steckmodul dabei nur am Hal-
tegriff anfassen.

9 Setzen Sie eine Abdeckplatte (oder ein neues Optionsmodul fir b maXX drive PLC) in
den nun offenstehenden Einsteckplatz ein (Griffstick muss zur rechten Gerateseite
weisen).

10 Drehen Sie die Drehriegel um 90° Grad (vertikal = Verschlussposition).

11 Setzen Sie die Abdeckhaube wieder auf das Gerat.

12 Schliel3en Sie den Schaltschrank.

13 Dokumentieren Sie die Demontage (oder den Austausch) des Optionsmoduls.
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Lagerbedingungen

Das Gerat kann nun wieder eingeschaltet werden. Wenn Sie das Modul entsorgen wol-
len, erhalten Sie im Kapitel >Entsorgung< ab Seite 55 weitere Informationen.

11.4 Lagerbedingungen

Lagern Sie das Optionsmodul fir b maXX drive PLC in einer geeigneten Verpackung und
bei den in >Anhang D - Technische Daten< ab Seite 67 angegebenen Lagerbedingun-
gen.

11.5 Wiederinbetriebnahme

Wollen Sie das Optionsmodul fiir b maXX drive PLC wieder in Betrieb nehmen, beachten
Sie die in »Anhang D - Technische Daten< ab Seite 67 angegebenen Lagerbedingun-
gen. Fihren Sie dann erneut eine Inbetriebnahme durch.
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ENTSORGUNG

In diesem Kapitel beschreiben wir die korrekte und sichere Entsorgung des Optionsmo-
duls fir b maxXX drive PLC. Bei der Entsorgung fallt im wesentlichen Elektronikschrott an.

12.1 Sicherheitsvorschriften

© beachten Sie >Grundlegende Sicherheitshinweise< auf Seite 7.

VORSICHT (CAUTION)
Folgendes kann eintreffen, wenn Sie diesen Gefahrenhinweis nicht beachten:
e |eichte bis mittlere Kdérperverletzung

Die Gefahr ist: scharfe Kanten. Die Bauteile des Optionsmoduls, Blechteile, etc. kbnnen
scharfe Kanten besitzen! Falls Sie ein Optionsmoduls nicht am Griff anfassen, kbnnen Finger
oder die Handfldche zerschnitten werden.

=B

Fassen Sie das Optionsmodul ausschlieRlich am Griff der Frontplatte an.

VORSICHT (CAUTION)

Folgendes kann eintreffen, wenn Sie diesen Warnhinweis nicht beachten:
e Umweltverschmutzung

Die Gefahr ist: unsachgeméBe Entsorgung.

>

§

Sie dirfen die Entsorgung nur unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften durchfihren wer-
den. Beachten Sie gegebenenfalls auch besondere 6rtliche Vorschriften. Kénnen Sie die si-
chere Entsorgung nicht selbst durchfiihren, beauftragen Sie einen geeigneten
Entsorgungsbetrieb.

Bei Brand kénnen evitl. gefédhrliche Stoffe entstehen bzw. freigesetzt werden.
Die elektronischen Bauelemente nicht hohen Temperaturen aussetzen.

Als innere Isolierung wird z. B. bei verschiedenen Leistungshalbleitern Berylliumoxid verwen-
det. Der beim Offnen entstehende Berylliumstaub ist gesundheitsschédlich.

Die elektronischen Bauelemente nicht 6ffnen.
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Anforderungen an das ausfiihrende Personal

12.2 Anforderungen an das ausfiihrende Personal

Das Personal, das Sie mit der Entsorgung/Demontage beauftragen, muss die fir die ord-
nungsgemale Durchfihrung dieser Arbeiten bendtigten Kenntnisse und Unterweisun-
gen besitzen. Das Personal ist so zu wahlen, dass die auf dem Grundgerat b maXX 4400
und seinen Teilen angebrachten Sicherheitshinweise vom Personal verstanden und an-
gewendet werden.

12.3 Entsorgungsanleitung

Voraussetzungen

Stahlblech

Elektronikschrott

® Optionsmodul wurde bereits ordnungsgemal demontiert.

e Alle fir die Demontage bendtigten technischen Hilfsmittel liegen bereit und befinden
sich in technisch einwandfreiem Zustand.

Die Frontplatte besteht aus verzinkiem Stahlblech. Stahlblech muss dem Wertstoffkreis-
lauf fir Eisenmetalle zugeflihrt werden.

Elektronikschrott (Leiterplatte), der nicht weiter demontierbar ist, muss als Sondermdill
entsorgt werden. Beachten Sie hierbei die geltenden Vorschriften.

12.4 Entsorgungsstellen/Amter

Stellen Sie sicher, dass die Entsorgung in Ubereinstimmung mit den Entsorgungsrichtli-
nien ihrer Firma sowie der zustandigen Entsorgungsstellen und Amter erfolgt. Im Zwei-
felsfall wenden Sie sich an die fur ihre Firma zustandige Gewerbeaufsicht oder das
Umweltamt.
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ANHANG A - ABKURZUNGEN

API Application Program Interface EMV Elektromagnetische  Vertraglich-
(Programmierschnittstelle) keit
ARP Address Resolution Protocol EN Europaische Norm
BACI Baumdller Component Interface EPROM Erasable Programmable Read
BUB  Ballast-Einheit Only Memory _
BUC E:iltjmijller Ein-/Ruckspeise-Ein- £SD ?elleeclgtr)osé?;t(i:sch zee?ésglr\(/ieete g:l\ﬁgﬁ
le, EGB)
BUG E;:ir;weu_lllgghgirrichter Grund-Ein- FTP File Transfer Protocol
BUM Baumdiller  Einzel-Leistungs-Ein- HD Hammingdistanz
heit HTML Hyper Text Markup Language
BUS Baumiuiller Leistungs-Modul HTTP  Hypertext Transfer Protocol (Hy-
CAL CAN Application Layer pertext-Ubertragungsprotokoll)
CAN Controller Area Network Vo Ignapnugt/Output, Eingang und Aus-
CiA CAN in Automation e. V. ICMP  Internet Control Message Protocol
coB Communication Object IP Internet Protocol
COB-ID Communication Object Identifier IRP Interrupt
CSMA/CDCOCIZHaSrigﬁrDS;gittaiOI\rfuItipIe Access / ISO International Standard Organisati-
on
CSMA/C%OCIZHaSrigﬁrsgri]geenl\éI;Itiple Access / LAN Local Area Network
CPU Central Processing Unit LED Leuchtdiode
DC Gleichstrom LSS Layer Setting Services
DCF  Device Configuration File MAC  Media Access Control
DHCP Dynamic Host Configuration Pro- Osl Open Systems Interconnect
tocol PDD Prozess-daten-verzeichnis
DIN Deutsches Institut fir Normung PDO Process Data Object
e.V. PELV  Protective Extra Low Voltage (ge-
DP-RAM Dual-Port RAM erdete Variante von SELV)
DR Draft Recommendation PLC Process Loop Controller (SPS)
DS Draft Standard RAM Random Access Memory
DSP Draft Standard Proposal SAP Service Access Point
EDS Electronic Data Sheet SDO Service Data Object
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SELV

SMS
SMTP
SPS

SRD
SRDO
TCP
Telnet
UDP
URL
USsS
uss®

VDE

WWWwW
16#

Safety Extra Low Voltage (Sicher-
heitskleinspannung)

Short Message System
Simple Mail Transfer Protocol

Speicherprogrammierbare Steue-
rung

SDO Requesting Device
Safety Relevant Data Object
Transport Control Protokoll
Terminal over Network

User Datagram Protocol
Uniform Resource Locator
Funktionsmodul USS-Protokoll

Warenzeichen Siemens,
universelle serielle Schnittstelle

Verband deutscher Elektrotechni-
ker

World Wide Web
Prafix fur Hexadezimalzanhl
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ANHANG B - ZUBEHOR

In diesem Anhang finden Sie alle Zubehdrteile aufgelistet, die fir das Optionsmodul fur
b maXX drive PLC von der Fa. Baumiller Nirnberg GmbH verfligbar sind.

Falls Sie Anfragen und Anregungen zu Zubehorteilen haben, nimmt das Produktmanage-
ment von Baumdller diese gerne entgegen.

B.1 Liste aller Zubehorteile

B.1.1 Verfugbare CANopen-Kommunikationskabel

Leitungstyp: BM4-CAN-K-33-xx (RJ-Stecker, RJ-Stecker)

Type Lange [m] Artikelnummer
BM4-CAN-K-33-0,5 0,5 353315
BM4-CAN-K-33-01 1 346577
BM4-CAN-K-33-02 2 353317
BM4-CAN-K-33-03 3 353321
BM4-CAN-K-33-04 4 353327
BM4-CAN-K-33-05 5 351766
BM4-CAN-K-33-10 10 353329

Leitungstyp: BM4-CAN-K-31-xx (RJ-Stecker, Sub-D-Stecker)

Type Lange [m] Artikelnummer
BM4-CAN-K-31-0,5 0,5 353334
BM4-CAN-K-31-01 1 346568
BM4-CAN-K-31-02 2 353335
BM4-CAN-K-31-03 3 346571
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Liste aller Zubehorteile

Type Léange [m] Artikelnummer
BM4-CAN-K-31-04 4 353337
BM4-CAN-K-31-05 5 351764
BM4-CAN-K-31-10 10 353339

Leitungstyp: BM4-CAN-K-32-xx (RJ-Stecker, Sub-D-Buchse)

Type Lénge [m] Artikelnummer
BM4-CAN-K-32-0,5 0,5 353330
BM4-CAN-K-32-01 1 346572

BM4-CAN-K-32-02 2 353331
BM4-CAN-K-32-03 3 346573
BM4-CAN-K-32-04 4 353332
BM4-CAN-K-32-05 5 351765
BM4-CAN-K-32-10 0 353333

—_

B.1.2 Abschlussstecker

Abschlussstecker CAN fiir RJ45 und Sub-D

Type ArtikelInummer
BM4-CAN-TO1 RJ45 346408
K-CAN-T1-O 9-pol. Sub-D-Stecker 313910
K-CAN-T2-O 9-pol. Sub-D-Buchse 313911

B.1.3 Spannungsversorgungsstecker

Bestellbezeichnung Artikelnummer
2-pol. Steckverbinder 312630

B.1.4 Ethernet-Kabel

Crossover-Paket bestehend aus Cross-Kupplung (Art.-Nr. 365463) und Cat5-Kabel
0,5 m (Art.-Nr. 325160)

Type Artikelnummer
K-ETH-CROSS-ADAPTER 365464
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Zubehor

Modularkupplung, RJ45-Buchse - RJ45-Buchse, Crossover, Cat5, geschirmt

Type

Artikelnummer

K-ETH-CROSS-KUPPLUNG

365463

Leitungstyp: K-ETH-33-0-xx (RJ-Stecker, RJ-Stecker)

Type Lénge [m] Artikelnummer
K-ETH-33-0-0,5 0,5 325160
K-ETH-33-0-01 1 325161
K-ETH-33-0-02 2 325162
K-ETH-33-0-03 3 325163
K-ETH-33-0-04 4 325317
K-ETH-33-0-05 5 325164
K-ETH-33-0-10 10 325165

Q
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Liste aller Zubehorteile
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ANHANG C - HERSTELLERERKLARUNG

In diesem Kapitel geben wir allgemeine Informationen zu EU-Richtlinien, dem CE-Zei-
chen und zur Herstellererklarung.

CA Was ist eine EU-Richtlinie

EU-Richtlinien geben Anforderungen vor. Die Richtlinien werden von den entsprechen-
den Stellen innerhalb der EU verfasst und werden von allen Mitgliedsstaaten der EU in
nationales Recht umgesetzt. Somit gewahrleisten die EU-Richtlinien den freien Handel
innerhalb der EU.

Eine EU-Richtlinie beinhaltet wesentliche Mindestanforderungen. Detaillierte Anforde-
rungen finden Sie in harmonisierten Normen, auf die in der Richtlinie verwiesen wird.

C.2 Was das CE-Zeichen aussagt

a) Mit der CE-Kennzeichnung wird die Konformitat mit allen Verpflichtungen bescheinigt,
die der Hersteller in Bezug auf das Erzeugnis aufgrund der Gemeinschaftsrichtlinien hat,
in denen ihre Anbringung vorgesehen ist.

b) Die CE-Kennzeichnung auf Industrieerzeugnissen bedeutet, dass die natiirliche oder
juristische Person, die die Anbringung durchfiihrt oder veranlasst, sich vergewissert hat,
dass das Erzeugnis alle Gemeinschaftsrichtlinien zur vollstdéndigen Harmonisierung er-
fillt und allen vorschriftsméaBBigen Konformitédtsbewertungsverfahren unterzogen worden
ist.

Beschluss 93/465/EWG des Rates, Anhang | B. a) + ¢)

Das CE-Zeichen bringen wir am Gerat und auf der Dokumentation an, sobald wir festge-
stellt haben, dass die Anforderungen der relevanten Richtlinien von uns erfillt wurden.

Alle Umrichter und Steuerungen der Baumdiller Nurnberg GmbH erflllen die Anforderun-
gen aus der 73/23/EWG (Niederspannungsrichtlinie).

Indem alle Umrichter und Steuerungen der Baumiller Nurnberg GmbH die Anforderun-
gen der harmonisierten Normen EN 50178, EN 60204-1, EN 60529 und HD 625.1 S1 ein-
halten, werden die Schutzziele der 73/23/EWG erreicht.
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C.3

Begriffsdefinition Herstellererklarung

Bei bestimmungsgemaRer Verwendung dieses Baumiiller-Gerates in lhrer Gesamtma-
schine kdnnen Sie davon ausgehen, dass das Gerat die Anforderungen aus der 98/37/
EG (Maschinenrichtlinie) erfillt.

Deshalb ist das Gerat so entwickelt und konstruiert, dass die Anforderungen der harmo-
nisierten Norm EN 60204-1 vom elektrischen Anlagenerrichter erfiillt werden kénnen.

Entscheidend fiir die Einhaltung der 89/336/EWG (EMV-Richtlinie) ist die Installation die-
ses Gerates. Da Sie diese Installation selbst ausflihren, sind auch Sie fiir die Einhaltung
der 89/336/EWG verantwortlich. Eine Konformitatserklarung zur EMV-Richtlinie kbnnen
wir deshalb nicht ausstellen.

Wir geben lhnen Unterstlitzung in Form von EMV-Hinweisen. Sie finden diese Informati-
onen in dieser Betriebsanleitung und in ,Filter fir Netzanwendungen®. Haben Sie alle An-
forderungen erfillt, die wir in dieser Dokumentation stellen, kdnnen Sie davon ausgehen
(Richtlinie: ,vermuten*), dass der Antrieb die Anforderungen der EMV-Richtlinie erfilllt.
Die Grenzwerte und Anforderungen fiir drehzahlveranderbare elektrische Antriebe sind
in der harmonisierten Produktnorm EN 61800-3 festgelegt. Wenn Sie eine Anlage errich-
ten, flir die Sie eine Konformitatserklarung zur EMV-Richtlinie erstellen missen, kann es
erforderlich sein mehrere harmonisierte Normen, die Sie zur Erflllung der Schutzziele
der Richtlinie angewendet haben, anzugeben. Fir elektrische Antriebe ist die harmoni-
sierte Produktnorm EN 61800-3 anzuwenden.

Damit Sie ihre Maschine innerhalb der EU vertreiben kdnnen, muss folgendes vorliegen:
e Konformitatszeichen (CE-Zeichen)
e Konformitatserklarung(en) hinsichtlich der fiir die Maschine relevanten Richtlinie(n)

Begriffsdefinition Herstellererkldarung

Eine Herstellererkldrung im Sinne dieser Betriebsanleitung ist eine Erklarung, dass das
in den Verkehr gebrachte Betriebsmittel allen einschlagigen grundlegenden Sicherheits-
und Gesundheitsanforderungen entspricht sowie bei bestimmungsgemaler Verwendung
die genannte Richtlinie erfillt werden kann.

Mit der in diesem Kapitel vorliegenden Herstellererklarung erklart die Baumdaller Nurn-
berg GmbH, dass mit dem Geréat die einschlagigen grundlegenden Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen erfillt werden kénnen, die sich aus den Richtlinien und Normen
ergeben, die in der Herstellererklarung aufgelistet sind.

Das Gerat der Baumdiiller Nirnberg GmbH wird in eine Maschine eingebaut. Fir die Ge-
sundheit und Sicherheit u. a. der Anwender ist es wichtig, dass die gesamte Maschine
allen einschlagigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen ent-
spricht. Deshalb weist die Baumdiller Nirnberg GmbH in der Herstellererklarung darauf
hin, dass die Inbetriebnahme der gesamten Maschine so lange untersagt ist, bis erklart
wurde, dass die Maschine den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie entspricht.
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Herstellererklarung

C.4  Herstellererklarung

EU-Herstellererklarung 2003

Declaration by Manufacturer 2003

gemafn EU-Richtlinie 98/37/EG (Maschinen) vom 22.06.1998
geandert.durch: 98/79/EG vom 27.10.1998

in accordance with EC directive 98/37/EG (machinery) dated 22.06.1998
changed by: 98/79/EC dated 27.10.1998

Optionsmodul Ethernet mit CANopen-Master fiir b maXX PLC
BM4-0-ETH-01, BM4-O-ETH-02 und BM4-O-CAN-04

Die Inbetriebnahme der Maschine, in die dieses Gerat eingebaut wird, ist untersagt bis die Konformitat
der Maschine mit der obengenannten Richtlinie erklart ist.

The machinery into which this unit is to be incorporated must not be put into service until the machinery
has been declared in conformity with the provisions of the directive mentioned.

Bei der Entwicklung und Konstruktion des Gerats wurden folgende Normen beachtet:
The development and construction of the unit is complied with following standards:

Norm / standard

EN 60204-1 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausriistung von Maschinen
Safety of machinery - Electrical equipment of machines

Baumiiller Niirnberg Electronic GmbH & Co. KG, Ostendstr. 80 - 90, D- 90482 Niirnberg

Nurnberg 07,40 .2003

(//,40‘ o 03 5:,!,//7/, ////é(//l' ///7

Dr. Peter Krelsfeld i.V. Dr. Peter Heidrich
Geschéftsfuhrer Entwicklungsleiter
Head Division Head of development Seite 1 von 1/ page 1 of 1
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Herstellererklarung
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ANHANG D - TECHNISCHE DATEN

In diesem Anhang finden Sie die technischen Daten fiir das Optionsmodul von der Fa. Baumdil-
ler Nirnberg GmbH.

D.1  Anschlusswerte

BM4-O-CAN-04

Baudrate CAN 1 MBit/s, 800 kBit/s, 500 kBit/s, 250 kBit/s, 125 kBit/s,
100 kBit/s, 50 kBit/s, 20 kBit/s, 10 kBit/s

Physical Layer CAN ISO 11898

Potentialtrennung CAN | Optokoppler, DC/DC-Wandler

Steckverbinder CAN RJ45-Buchse

Spannungsversorgung +5V DC intern
+24 \/ DC extern (-15% / +20%) 1)

Stromaufnahme 500 mA intern
max. 100 mA extern

Umgebungsbedingungen | wie Grundgerat b maxX 4400

Lagerbedingungen wie Grundgerat b maxX 4400

Transportbedingungen wie Grundgerat b maxX 4400

1 Die Steuerspannung muss PELV (EN 50178, Kap. 3.4.9) bzw. SELV (EN 50178,
Kap. 3.70) entsprechen. Falls Sie UL 508 C bertcksichtigen: Begrenzen Sie den
Strom auf 4A.

Scharfegrad PS2 bei Unterbrechung der +24 V-Versorgung direkt am 2-pol. Steck-
verbinder (,F* in >Optionsmodul Ethernet mit CANopen-Master BM4-O-ETH-02<
und >Optionsmodul CANopen-Master BM4-O-CAN-04< auf Seite 18).
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Anschlusswerte

BM4-O-ETH-01

Ethernet Netztypen 10BaseT, 100BaseTX
Steckverbinder Ethernet | RJ45-Buchse

Spannungsversorgung +5V DC intern

Stromaufnahme 500 mA intern

Umgebungsbedingungen | wie Grundgerat b maXX 4400

Lagerbedingungen wie Grundgerat b maxX 4400

Transportbedingungen wie Grundgerat b maxX 4400

BM4-O-ETH-02

Ethernet Netztypen 10BaseT, 100BaseTX

Baudrate CAN 1 MBit/s, 800 kBit/s, 500 kBit/s, 250 kBit/s, 125 kBit/s,
100 kBit/s, 50 kBit/s, 20 kBit/s, 10 kBit/s

Physical Layer CAN ISO 11898

Potentialtrennung CAN | Optokoppler, DC/DC-Wandler
Steckverbinder Ethernet | RJ45-Buchse
Steckverbinder CAN RJ45-Buchse

Spannungsversorgung +5V DC intern
+24 V DC extern (-15% / +20%) 1)

Stromaufnahme 500 mA intern
max. 100 mA extern

Umgebungsbedingungen | wie Grundgerat b maXX 4400

Lagerbedingungen wie Grundgerat b maxX 4400

Transportbedingungen wie Grundgerat b maxX 4400

1 Die Steuerspannung muss PELV (EN 50178, Kap. 3.4.9) bzw. SELV (EN 50178,
Kap. 3.70) entsprechen. Falls Sie UL 508 C beriicksichtigen: Begrenzen Sie den
Strom auf 4A.

Scharfegrad PS2 bei Unterbrechung der +24 V-Versorgung direkt am 2-pol. Steck-
verbinder (,F* in >Optionsmodul Ethernet mit CANopen-Master BM4-O-ETH-02<
und >Optionsmodul CANopen-Master BM4-O-CAN-04< auf Seite 18).
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Technische Daten

D.2 Pinbelegung RJ45-Buchse fiir Ethernet

Pin Nr. Belegung

TX+ (Transmitleitung +)

TX- (Transmitleitung -)

RX+ (Receiveleitung +)

Reserviert

Reserviert

RX- (Receiveleitung -)

Reserviert

(N~ WO|IDN| -~

Reserviert

D.3 Pinbelegung RJ45-Buchse fiir CANopen

Pin Nr. Belegung
CAN high (CAN Busleitung dominant high)
CAN low (CAN Busleitung dominant low)
GND-CAN (Signal Ground CAN)
CAN-SYNC - (SYNC-Signal negativ)
CAN-SYNC + (SYNC-Signal positiv)
Reserviert
GND-CAN (Signal Ground CAN)

Reserviert

O N[OOI DN| -
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Pinbelegung 2-pol. Stecker

D.4 Pinbelegung 2-pol. Stecker

Pin Nr. Belegung
1 +24V
2 M24V

mitgelieferter Steckverbinder:

schnittsflache

max. Kabelquer-| Anschlusstechnik

Belastbarkeit

0,5 mm? Federkrafttechnik

4A

8 mm

[—>

— S

Abbildung 16: Kabel 8 mm abisolieren

4000_st31_rev01_int.cdr
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